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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

ECUEm :
V 93-231 L6dz, ul. Dostawcza Faboratorlum ke N tel. (042) 64 00 821
ZASWIADCZENIE
Kociol wodny INTEGRA 30

0 mocy nominalnej 28 kW
opalany weglem kamiennym sortymentu Gr
produkowany przez:

,TERMO-TECH”

Przedsigbiorstwo Wdrozeni Techniki Kotlowej Sp. z o.o.
26-220 Stgporkoéw, ul. Odlewnicza 1

Kociot wodny INTEGRA 28 spelnia wymogi dotyczace ckoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.

f T
; Parametr Symbol | Warto§¢ | Jednostka | Wymogi ekoprojektu
i Sezonowa efektywnoSc? energetyczna 83 % | =75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewezej < 20 kW |
i ogrzewania pomieszezen s | 277 dla kottéw o nominalnej mocy grzewezej > 20 kW |
1 Parametr Parametr Parametr
i Wytwarzane cieplo Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogizewania |
uzytkowe e potrzeby wiasne pomieszezen dla paliwa zalecanego
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Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikéw baden laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 103/15-LG.
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